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ACTA DE INSPECCION

D. y D2
Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que se han personado los dias diez y once de diciembre de dos mil catorce, en las
oficinas de las Centrales Nucleares de Almaraz y Trillo, sitas en Madrid,

Que C.N. Trillo {en adelante CNT) dispone de Autorizacién de Explotacion concedida por Orden
Ministerial de! Ministerio de Industria, Energia y Turismo con fecha diecisiete de noviembre de
dos mil catorce.

Que la inspeccién tenia por objeto la comprobacion de aspectos relativos al Plan de Gestién de
Vida de CN Trillo, ref. DTR-72-2014, revisién 0, de junio 2014, y DTR-72-2013, revisién 0, de
2013, remitidos al CSN, y otros documentos soporte de la gestion de vida en CNT, segun la
genda de inspeccion previamente remitida a CNT y que se muestra en el Anexo / al acta.

fer; CSN PT.IV.223 “Gestion del envejecimiento de componentes y estructuras de centrales
1icYeares {actividades de inspeccion)”, revision 1, de 02/12/09, y se enmarca en el area

Aue la inspeccién fue recibida por D. de Licenciamiento, D2

y D. de Estructuras y Materiales, todos ellos de CNT, por
D. D2 y D. y D.

de IDOM Ingenieria, y por D. y D2

de EEAA, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspeccién.

Que los representantes del Titular de la instalacion {en adelante el Titular) fueron advertidos,
previamente al inicio de la inspeccién, de que el acta que se levante de este acto, asi como los
comentarios recogidos en |la tramitacién de la misma, tendran la consideracion de documentos
publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier persona fisica o juridica, lo
que se notifica a los efectos de que el Titular exprese qué informacién o documentacién
aportada durante la inspeccidn podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que en el Anexo I se listan los documentos revisados mas significativos mostrados durante la
presente inspeccién.

Que de la informacion suministrada por el personal técnico de las citadas empresas, a
requerimiento de la Inspeccién, asi como de las comprobaciones documentales realizadas, y
siguiendo el orden establecido en la agenda citada, resulta lo que se expone a continuacién.
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1. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PGV

= Que los inspectores del CSN (en adelante la Inspeccién) preguntaron por el estado
actualizado de aprobacion de los documento soporte del Plan de gestion de Vida de CN de
Trillo {en adelante PGV). Que los representantes de CNT manifestaron que en las fechas de
la inspeccidn, se encontraban aprobados todos los documentos especificados en la tabla del
Anexo A, al documento DAL-72-2014 revision O con las excepciones siguientes:

e PGE-19 {Tanques metalicos sobre suelo}: DBP y MPGE en comentarios.

ot o

PGE-22 (Inspecciones unicas): MPGE por desarrollar.
® PGE-37 (Seguimiento superficies externas): DBP y MPGE en comentarios.

e PGE-41 {Conectores eléctricos sin requisitos de calificaciéon ambiental): DBP y MPGE en
comentarios.

/ ® PGE-51 (Corrosion por acido bérico): DBP y MPGE en comentarios.

e PGE-64 {Monitorizacion de materiales absorbentes neutrdnicos distintos del Boraflex):
DBP en comentarios y MPGE-64 por desarrollar

= Que la Inspeccidén hizo la observacion de que, en cumplimiento de los compromisos
asociados a la Revision Periddica de la Seguridad en relacion con la Gestidn de Vida, CN Trillo
deberia finalizar y formalizar todos los Programas de Gestién del Envejecimiento (en
adelante PGE) incluidos en el catdlogo GVT.CATPGE revisién 4A, con anterioridad al 31 de
diciembre de 2014. Que los representantes de CNT se comprometieron a finalizar y
formalizar para dicha fecha los PGE aun pendientes.

- Que, en relacion con el contenido de los documentos DTR-72-2013 revision 0, y DTR-72-2014
revision O, la Inspeccidn solicité aclaraciones al contenido de la tabla 1 sobre propuestas de
mejora resueltas y/o anuladas, y al de la tabla 2, sobre propuestas de mejora nuevas o
modificadas. Que la Inspeccién planted la necesidad de modificar dichas tablas para facilitar
la identificacion de las PM anuladas o modificadas y la de incluir una nueva tabla con las PM
aun pendientes. Que los representantes de CNT manifestaron que realizarian los cambios
necesarios en la préxima revision del documento DTR-72.

- Que los representantes de CNT facilitaron a la Inspeccién un listado actualizado del estado
de las propuestas de mejora en las fechas de la visita de inspeccién.

- Que en cuanto a la organizacidén establecida en CNT para el desarrollo del PGV, descrita en el
documento, DTR-72-2014 revisién 0, los representantes de CNT manifestaron que a fecha de
la visita de inspeccion, no ha variado desde la inspeccién anterior, siendo la ingenieria
colaboradora principal IDOM, con soporte puntual de Empresarios Agrupados (EEAA) y
apoyos puntuales por parte de v

- Que dicha organizacién se rige por el procedimiento DTR-54 “Manual de organizacién de la
GV de CNT, que se mantenia en revision 2, de 2010.

- Que el Comité de Gestidn de Vida (en adelante CGV) realizo dos reuniones durante el afio
2013, y otras tres reuniones durante el afio 2014. Que se mostraron a la Inspeccién las actas
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de reunion de dicho CGV: GVT.ACT-016 de marzo 2013, GVT.ACT-017 de octubre 2013,
GVT.ACT-019 de marzo 2014, GVT.ACT-0020 de septiembre 2014 y GVT.ACT-021 de
noviembre de 2014.

= Que la Inspeccidn realizo comprobaciones sobre el estado de cumplimiento de los
compromisos relativos al estado de los pendientes de la dltima inspeccion sobre gestion de
vida (acta ref. CSN/AIN/TRI/12/793), del afio 2012, asi como el de otros compromisos citados
en el apartado 4.4 del DTR-72-2014.

2. ALCANCE Y SELECCION DE COMPONENTES DE ESC (A+S)

- Que la Inspeccion solicito aclaraciones sobre las revisiones del alcance del PGV realizadas en
los afios 2012 y 2013 y descritas respectivamente en los documentos DTR-72-2013 y DTR-72-
2014,

- Que los representantes de CNT manifestaron que los resultados de la revisidon global del
alcance realizada en el afio 2013 y descrita en el documento DTR-72-2014 se habian incluido
en el documento GVT.AS-PGV revision 2A del 2014. Que no se planteaban realizar nuevas
revisiones globales por lo que a partir de 2013 las futuras revisiones del alcance solo
contemplarian los cambios debidos a las modificaciones de disefio, resultados de experiencia
operativa o aparicion de nueva normativa en su caso.

s

B~

e

ue la Inspeccidon solicitd aclaraciones al contenido de las tablas 1 (items GV-elementos
uevos) y 2 {items GV-elementos eliminados) del Anexo B al informe DTR-72-2014, que
escriben las modificaciones en el alcance del PGV realizadas en el afio 2013 y que los
representantes de CNT manifestaron lo siguiente:

yva

- \\[\\l

"

e Que la mayoria de los Items GV incluidos en la tabla 1 eran reaimente nuevas
denominaciones, o bien particiones de los anteriores. Que en algunos casos si se
habian incluido Items GV de nuevos elementos en alcance, tales como los
correspondientes a pernos y tuercas de anclaje. Que las nuevas denominaciones de
Iitems GV se habian trasladado a las ultimas revisiones de los documentos GVT AS PGV
y GVT.AS-Eféctricos.

e Que en general, los items GV eliminados que figuraban en la tabla 2, se correspondian
con las nuevas denominaciones o particiones incluidas en la tabla 1. Que en algunos

casos, tales como los cables, e , los correspondientes Items
GV se habian eliminado definitivamente, por no cumplir los criterios de alcance del
PGV.

- Que en relacidn con el documento GVT.AS-Eléctricos revision OC del 2014, la Inspeccién hizo
la observacion de que el informe GALL revisidn 2 ya no condicionaba la aparicién del
fenémeno de “water treeing” en el aislamiento de cables, a que estos se encontrasen
energizados un 25% del tiempo total de servicio, y que asi mismo, en el listado anexo al
documento no se incluian los cabies tipo Pyrolid 119, vigilados mediante el PGE
29/1. Que los representantes de CNT se comprometieron a realizar los cambios necesarios
en la préxima revision del documento.
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- Que a solicitud de la Inspeccién los representantes de CNT mostraron el documento GVT.AS-
MD.2012, revision. OA del afio 2012. Que dicho documento analiza las modificaciones de
disefio {MD) realizadas en la central durante el afio 2011 y que segun sus conclusiones,
dichas MD no han implicado modificaciones en el alcance del PGV.

3. REVISION DE LA GESTION DEL ENVEJECIMIENTO (RGE)

- Que en base a lo indicado en el documento GVT.CATPGE revision 4A, la Inspeccion solicito
aclaraciones a la no consideracion del fenémeno de la “Lixiviacion selectiva” y la
consiguiente eliminacién del PGE-38.

- Que los representantes de CN Trillo manifestaron que, para el caso de los componentes
mecdnicos, se considerd inicialmente el fendmeno de lixiviacion selectiva como
potencialmente aplicable tras el analisis de materiales y ambientes realizado, y que asi se
habia documentado en el documento GVT.RGE-GRGE revision 2A, por lo que se asignd al
respecto el PGE-38.

A\ - Que posteriormente al realizar el documento base de programa (DBP) de dicho PGE-38, se
determiné que realmente, y para los componentes mecanicos en alcance del PGV, no
existian materiales susceptibles al fendémeno de lixiviacién selectiva.

Que la inspeccion revisé el informe GVAT-CMTY-19 revision 3 A de evaluacién de la
commodity 19 “fundicién gris en agua sin tratar” comun para las CN de Almaraz y Trillo, en

. cuyo anexo 1, se identificaba la existencia de componentes susceptibles de degradacién por
G O/ lixiviacion selectiva para el caso de CN Almaraz pero no para el caso de CN Trillo.

- Que segun se comprobd, en el informe GVT.RGE-GRGE revisién 4A, no se documentaba,
dentro de las exclusiones de equipos mecanicos, la no aplicabilidad de la lixiviacion selectiva
para los equipos de CN Trillo y que los representantes de CNT manifestaron que revisarian al
respecto el documento.

4. REVISION DE LA EXPERIENCIA OPERATIVA (EO)

= Que, en relacién con la experiencia operativa {en adelante EQ) externa e interna asociada a
la gestion de vida, la Inspeccién requirié informacion sobre el estado de emisién de los
documentos sobre la identificacion y evaluacién de la misma en la CNT. Que los
representantes de CNT informaron que dichos documentos se actualizan cada dos afios y
que la actual revisién es de diciembre de 2014. Que dicho revisidn recopila los eventos
significativos durante el 2012 y 2013. Que la anterior revision incluyé los eventos del 2010 y
2011, segun se establece en la guia técnica GVT.GT-10.

- Que se mostraron a la Inspeccion los informes de EQ interna y externa de 2014, ref. GVT.EO-
2014.01/.02, revisién OB, aprobados el 05/12/14.

- Que segun se muestra en las conclusiones del informe GVT.EQ-2014.01, en esta revision de
EO no se ha identificado ningin efecto-mecanismo de envejecimiento que no esté ya
considerado en el informe de Grupos RGE.
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5. PROGRAMAS DE GESTION DEL ENVEJECIMIENTO (PGE)

- Que se mostrd a la Inspeccidn el listado de PGE incluidos en el anexo C del DTR-72-2014
“Catélogo de programas de CNT” {actualizado a fechas de la visita de inspeccién) Que, segin
dicho listado, el PGV incluye 37 PGE, tres de los cuales son especificos de planta {PGE-02
“Monitorizacion de condiciones ambientales”, PGE-10 “Programa de internos de vasija”, y
PGE-45 “Vigilancia de climatizadores”).

- Que, a la fecha de la visita de inspeccion, sobre los documentos soporte de los 37 PGE, se
encuentran aprobados o en comentarios todos los documentos base de programa DBP, 35
manuales MPGE, y 30 informes de implantacion IMPGE.

- Que se mostro a la Inspeccion la guia técnica para la formalizacién de un PGE, GVAT.GT-7,
P revisién 0B, aprobada el 29/06/10, cuyo objeto es describir el proceso a realizar para la
formalizacién documental de los PGE de C.N. Almaraz y C.N. Trillo. Que dicho proceso
equiere |a preparacion del Manual del Programa de Gestién del Envejecimiento {(MPGE),
mo documento de primer nivel relacionado con el PGE.

ue los representantes de CNT manifestaron que el proceso de formalizacién de todos los
GE incluidos en el catilogo, GVT.CATPGE, revision 4A, estaria completo antes del 31 de
diciembre de 2014,

- Que, a solicitud de la Inspeccion, los representantes de CNT mostraron los documentos
relacionados con los PGE que siguen a continuacion, a partir de los citados en el punto 5.2 de
la agenda del Anexo 1y de la informacién suministrada por CNT, resultando lo siguiente:

5.1. PGE-02 “Monitorizacion de condiciones ambientales”

- Que el PGE se describe en los documentos GVT.DBP-02 revisién 1A y GVT.MPGE-02,
revisidn OA, ambas de diciembre de 2013 y que alin no se habia emitido el
correspondiente informe de implantacién (IMPGE}.

- Que se trata de un programa existente y especifico de CNT, sin programa modelo de
referencia en el informe GALL revisién 2, por lo que su contenido se compara con los
atributos del NUREG 1800. Que en el DBP se considera que el PGE es consistente con
dichos atributos, sin excepciones pero incorporando 2 propuestas de mejora.

- Que el alcance del PGE incluye la vigilancia ambiental de “aquellas salas que albergan
equipos con requisito de calificacién ambiental e importantes para la seguridad” y que,
asi mismo, el objeto del PGE se limita a la medida y registro de las condiciones de
temperatura y radiacion en operacidn, y no a la evaluacion de los resultados obtenidos
de cara a su incidencia en la vida calificada de los equipos.

- Que segun lo indicado en el DBP y el MPGE, dado que el objeto del PGE es la
monitorizacién de las condiciones ambientales no se incluian criterios de aceptacion ni
acciones correctoras. Que la inspeccion hizo la observacidon de que deberia
establecerse alguna accién, en el caso de que las medidas realizadas indicasen valores
superiores a los de disefio que pudieran ser indicativos, por ejemplo, de fugas de vapor
o deterioro de los aislamientos térmicos de tuberias. Que los representantes de CNT
manifestaron que realizaria las acciones necesarias al respecto.
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- Que el programa incluia las propuestas de mejora PM-02.01 “identificacidn de los
puntos idéneos para realizar registros de temperatura en las salas sin monitorizacion
de la misma” y PM-02.02, “Creacién de actividades de monitorizacion de la
temperatura en los puntos detectados en la PM-02.01".

- Que los representantes de CNT manifestaron que la PM-02.02 se realizaria mediante la
accién de mejora AM-TR-14/570, con cierre previsto en junio de 2015, y que la PM-
02.01 se habia cerrado en 2014, de acuerdo con la accion AM-TR-14/569 del SEA. Que
sin embargo, en la ficha de esta la AM-TR-14/569 mostrada a la Inspeccion no se habia
aun cumplimentado el cierre de ia PM.

- Que la Inspeccién comentd el contenido del punto 7 del documento 18-RE-00406
revision 1 que desarrolla el PGE-02 y en el que se indicaba que “no se monitorizaban
aquellas salas en las que se ubicaban equipos de calificados de acuerdo con la
KTA-3505, al no aplicar a los mismos el calculo de la vida calificada por envejecimiento
térmico”. Que los representantes de CNT, manifestaron que actualmente se habian
planteado la posibilidad de vigilar las condiciones ambientales en esas salas, de cara a
la gestion del envejecimiento de los mencionados equipos de

N

= Que se mostro el documento 18-F-E-0613 revision 1 de marzo de 2013, en el cual se
evaluaban las medidas de temperatura realizadas en el afio 2011, en salas de los
edificios ZA, 7B, ZBS y ZX, de cara su influencia en la calificacién de los equipos
localizados en las mismas. Que en el anexo G al mismo se incluian los graficos de
evolucion en el tiempo, de las temperaturas registradas.

w.z. PGE-10 “Programa de internos de vasija”

- Que se verificé el contenido del DBP-10, revisién 1A, y del MPGE-10, revisidn. OA,
ambos aprobados el 26/12/12. Que de los mismos se deduce que el PGE-10 es un
programa existente y especifico de planta, basado en las recomendaciones de |a KTA-
3204 y la Seccidn X! del Cédigo ASME.

- Que dicho PGE-10 constaba de dos propuestas de mejora, PM-10.01 y PM-10.02,
abiertas en 2007 y cerradas con la edicion de la presente revisién 1A del DBP-10, que
considera la revisién 2 del GALL.

- Que se mostré a la Inspeccidon el informe de implantacion del programa IMPGE-10,
revision. OA, aprobado el 13/03/14. Que en el anexo A de dicho informe de
implantacion se listan los componentes inspeccionados y sus resultados durante los
ahos 2009, 2010, 2011 y 2012.

- Que se mostro a la Inspeccion el procedimiento sobre la inspeccién de los internos de
la vasija del reactor, CE-T-GI-0027, revision. 9, aprobado el 19/05/12, cuyo objetivo es
la descripcién de las inspecciones visuales a realizar en los componentes internos de la
vasija del reactor (VPR}.

- Que la Inspeccion pregunto sobre la inspeccién realizada en ta 22R en 2010, en la cual
se detecté la falta del pin B5.2 de centrado de los internos superiores. Que la
Inspeccion solicito los registros de dicha inspeccion (resultados segin anexo |V del CE-
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T-GI-0027), la certificacion de la cualificacion de los inspectores y el procedimiento CE-
T-GI-0047 sobre la evaluacion de resultados.

Que los representantes de CNT mostraron a la Inspeccion dicha informacion, Que
concretamente se mostrd el registro de la inspeccion visual {IV) de los internos de la
vasija del reactor, realizada el 06/05/10, el certificado de cualificacion IV nivel Il de la
persona que realizd la inspeccidn, el procedimiento CE-T-GI-0047, “Evaluacion de los
resultados de la inspeccion visual o por ultrasonidos de los pines de los internos
superiores de la VPR”, revision 1, aprobado el 26/06/07, asi como el anexo |l sobre la
posicion de los pines en los internos superiores y el resultado de la evaluacién,
realizada el 20/04/10.

PGE-13 “Sistemas de refrigeracién de circuito abierto”

Que se verifico el contenido del DBP-13, revision 2B, y del MPGE-13, revision 1B,
ambos aprobados el 10/11/14. Que de los mismos se deduce que el PGE-13 es un
programa existente y consistente con su homologo AMP-XI-M20 del informe GALL
revision 2, con una excepcion, y con las propuestas de mejora historicas PM-13.01/02 vy
las propuestas de mejora actuales PM-13.03/04.

Que tanto en el DBP como el MPGE figura un pendiente sobre el cierre en el SEA de las
acciones de la entrada PM-TR-14/361 derivadas del defecto encontrado en {a tuberia
VE22202 del sistema VE {Sistema de Agua de Refrigeracion Esencial).

Que se mostro a la Inspeccién la accidon de mejora AM-TR-14/732 de la PM-TR-14/361
sobre la revision del PGE en base a |la ocurrencia del poro evaluado segun la condicion
anémala CA-TR-14/005 y nuevas inspecciones definidas. Que dicha accidn se abrio el
29/09/14 con fecha inicial de cierre prevista del 31/03/15.

Que se mostrd a la Inspeccion la accion de mejora AM-TR-14/769 de la PM-TR-14/361
sobre la realizacién de una evaluacidon para determinar si existen otros sistemas
importantes para la seguridad potencialmente afectados por el mismo fenémeno
degradatorio que el identificado en el poro de la linea VE22Z202, como se indica en el
informe IN-14/001. Que dicha accion se cerrd con la emisién de una comunicacion
interna ref. CI-IN-003996.

Que segun versa en el DBP-13 en su apartado 3.10, a raiz de los defectos detectados y
con el objeto de mejorar las actividades de inspeccién y prevencion del mecanismo de
envejecimiento que produjo el poro mencionado se abrieron una serie de acciones SEA
recogidas en el informe TR-14/029.

Que a peticidon de la Inspeccion los representantes de CNT mostraron el informe de
ingenieria de planta TR-14/029 sobre la revisiobn del programa de vigilancia y
seguimiento del Sistema de Agua de Refrigeracién Esencial (VE) revision 0, aprobado el
30/09/14. Que en el punto 5 de dicho informe se proponen las reas de inspeccion
futuras, y en el punto sexto sobre acciones propuestas a desarrollar, aparece, entre
otras, la accion AM-TR-14/732.

Que el PGE-13 tiene una excepcion al programa modelo sobre la aplicabilidad de la GL
89-13 que afecta a los atributos 1 y 2. Que en la descripcién de la excepcién se
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explicita que la Central Nuclear de Trillo es de disefio aleman y por tanto la GL 89-13
no se encuentra dentro de sus bases de licencia. Que asi mismo se explicita que las
actividades de gestion y mantenimiento de CNT de los sistemas de circuito abierto
afectados por este programa PGE-13, cubren algunas de las recomendaciones
requeridas por dicha norma GL 89-13.

Que los componentes incluidos en el alcance de este programa pertenecen al Sistema
de Agua de Refrigeracién Esencial (VE), Refrigeraciéon de Componentes Nucleares (TF),
Generadores Diésel (GY) y Agua Enfriada Esencial (UF).

Que segun el DBP-13 el programa se implementa a través de su manual y numerosas
actividades, entre las que cabe destacar: el Procedimiento de inspeccion de superficies
internas de componentes de CNT, GVT.PRO-13.1, revision 1A, el Programa de
seguimiento de indicaciones historicas de CNT, el procedimiento de Inspeccién visual y
limpieza de equipos de CNT, CE-T-CE-4606, revision 1, y el procedimiento de medida
de espesores por ultrasonidos en equipos sometidos al Reglamento de Equipos a
Presién (REP), CE-T-GI-0504, revision 1.

Que dichas PM de conciliacién con el programa modelo del informe GALL revisién 2 se
gestionan como acciones de mejora en el SEA, y todas ellas son de prioridad 3.

Que la Inspeccidon comprobé la resolucién de los comentarios del CGV sobre el DBP-13
y el MPGE-13, explicitados en el acta de reuniéon GVA.ACT-020 del 22/09/14.

Que el objeto de la PM-13.03 es la consideracion de nuevas medidas de mitigacién
asociadas al sistema VE. Que dicha PM se corresponde con la accion SEA AM-TR-
14/862 de la entrada PM-TR-14/437. Que dicha accién de mejora permanece abierta
con fecha inicial prevista de cierre 30/03/16.

Que el objeto de la PM-13.04 es la inspeccion visual de componentes y tuberias
adyacentes a los mismos del sistema VE, mediante el procedimiento de inspeccién
visual GVT.PRO-13.1. Que dicha PM se corresponde con la accién SEA AM-TR-14/863
de la entrada PM-TR-14/437. Que dicha accion de mejora permanece abierta con fecha
inicial prevista de cierre 30/05/15.

Que seglin manifestaron los representantes de CNT, el procedimiento GVT-PRO-13.1
cierra la PM-13.04. Que se informo a la Inspeccién que dicho procedimiento ain no se
ha implementado.

Que se mostré a la Inspeccion el informe de implantacién del programa IMPGE-13,
revisién 1A, aprobado el 29/05/14. Que en dicho informe se incluye informacién sobre
las distintas actividades realizadas dentro del PGE-13 durante para el periodo 2009
2012.

Que de dicho IMPGE-13 se deriva una propuesta de mejora de implantaciéon {PMI),
PMI-13.01. Que el objeto de la PM!-13.01 es la revision de los documentos del PGE-13
teniendo en cuenta las consideraciones incluidas en el IMPGE en revisién OB. Que
dicha PMI se corresponde con la accién SEA AM-TR-13/548 de la entrada PM-TR-
13/266. Que dicha accién permanece abierta con fecha inicial prevista de cierre
30/12/15.
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- Que segin el apartado 9 sobre conclusiones del IMPGE-13, las actividades incluidas se
han realizado segun el MPGE-13 y se han demostrado efectivas en la vigilancia de los
efectos de envejecimiento.

- Que la Inspeccion pregunto por la exclusién dentro del alcance del PGE-13, y segun las
notas 1y 2 del Anexo A del IMPGE-13, de ciertas areas que presentaban en los afios
objeto de estudio un espesor inferior a 0,875 del espesor nominal. Que los
representantes de CNT justificaron dicha exclusion.

5.4, PGE-14 “Sistemas de refrigeracion de circuito cerrado”

- Que se verifico el contenido del DBP-14, revision 1E, y del MPGE-14, rev. OE, ambos
aprobados el 29/04/13. Que de los mismos se deduce que el PGE-14 es un programa
existente y consistente con su homologo AMP-XI-M20 del informe GALL revision 2, con
las propuestas de mejora histéricas PM-14,01/02/04/05/06/07 y las propuestas de
mejora actuales PM-03/08/09/10/11.

= Que los componentes incluidos en el alcance de este programa pertenecen al Sistema
de Refrigeracion de Componentes Nucleares (TF), de Agua Enfriada (UF), y de
Refrigeracion de los Diésel de Salvaguardia y Emergencia (GY).

Y

- Que segin el DBP-14 el programa se implementa a través de su manual y numerosas

actividades, entre las que cabe destacar: el Procedimiento de inspeccidn de superficies

‘_ internas de componentes (PGE-14} de CNT, GVT.PR0O-14.1, revision OD, y la Guia para

] la inspeccion visual y limpieza de equipos y componentes de CNT, CE-T-CE-4606,
/ revisién 1.

- Que dichas PM de conciliacién con el programa modelo se gestionan como acciones de
mejora en el SEA, y todas ellas son de prioridad 3.

- Que la Inspeccién comprobé la resolucion de los comentarios del CGV sobre el DBP-14
y el MPGE-14, explicitados en el acta de reunién GVA.ACT-016 del 20/03/13.

- Que con la nueva edicion 1E del DBP-14, al respecto de las PM, se cierra la PM-14.01
(AM-TR-038/170) con la modificacién del procedimiento CE-T-QU-6010, y la PM-14.02
(AM-TR-10/372 y AM-TR-10/377) con la revisién de los documentos de este programa
(PGE-14). Que asi mismo se incluyen cinco Propuestas de Mejora (PM-
14.03/08/09/10/11) y se anulan las PM-14.04, PM-14-06 y PM-14.07 y se crean las PM-
14.08, PM-14-09 y PM-14-10. Que se cierra la PM-14.05 (AM-TR-12/299) con la edicidn
de la gama Q0068 y se modifica la PM-14.09 dividiéndose en dos (PM-14.10 asignada a
la seccion de Estructuras y Materiales (IT) y PM-14.11 asignada a la seccién de
Mantenimiento Mecdnico (MC)).

= Que el objeto de la PM-14.03 era la evaluacién de la aplicacién de las directrices
descritas en la guia EPRI-1007820. Que dicha PM se corresponde con la accién SEA
AM-TR-13/382 de la entrada PM-TR-13/148. Que dicha accién de mejora se cierra con
la incorporaciéon de dichas recomendaciones en la revisién 9 del procedimiento CE-T-
QU-6010 “Control Quimico de Sistemas”.
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- Que el objeto de la PM-14.08 era la realizacion de inspecciones visuales (V) de las
superficies internas de los sistemas GY, TF y UF. Que dicha PM se corresponde con la
accion SEA AM-TR-13/383 de la entrada PM-TR-13/148. Que dicha accién de mejora se
cierra con ta emision de las gamas M3027, M3028, M3029 y M3030, en las que se
realizan IV de dichos sistemas segun el GVT.PRO-14.1.

- Que se mostrdé a la Inspeccién el procedimiento de IV de superficies internas de
componentes GVT.PRO-14.01, revisién 0D, aprobado el 21/03/13.

- Que el objeto de la PM-14.09 es el estudio de la muestra representativa a inspeccionar
de los circuitos de los sistemas GY, TF, y UF. Que dicha PM se corresponde con la
accion SEA AM-TR-13/381 de la entrada PM-TR-13/148. Que dicha accidn de mejora
permanece abierta con fecha reprogramada de cierre 30/06/15.

- Que el objeto de la PM-14.10 era la definicidn de las acciones limitativas
correspondientes a los sistemas TF y UF dentro del procedimiento CE-T-QU-6010. Que
dicha PM se correspande con la accién SEA AM-TR-13/384 de la entrada PM-TR-
13/148. Que dicha accién de mejora se cierra con la inclusion de los niveles de accién y
acciones limitativas en el procedimiento CE-T-QU-6010 “Cantrol Quimico de Sistemas”.

- Que el objeto de la PM-14.11 era la realizacion de las correspondientes inspecciones
segun el GVT-PRO.14.1 en funcidn de los resultados del andlisis da realizar a través de
la PM-14.09. Que dicha PM se corresponde con la accién SEA AM-TR-13/385 de la
entrada PM-TR-13/148. Que dicha accidén de mejora se anula a la espera de los
resultados de la AM-TR-13/381 (PM-14.09).

Que se mostro a la Inspeccién el informe de implantacion del programa IMPGE-14,
revision. 0B, aprobado el 05/11/14. Que en dicho informe se incluye informacién sobre
R0 las distintas actividades realizadas dentro del PGE-14 durante para el periodo 2010-
2013,

—— e
[}

- Que en el IMPGE-14 consta un pendiente sobre la introduccidon del seguimiento de los
circuitos cerrados de refrigeracidn UF y TF en los futuros informes de resultados. Que
dicho pendiente se corresponde con la PM-14.10. Que de dicho IMPGE derivan dos
PMI, PMI-1.01 y PMI-14.02.

- Que el objeto de la PMI-14.01 es la revision de los documentos del programa teniendo
en cuenta las modificaciones en fas actividades y normativas aplicables. Que dicha PM
se corresponde con la accion SEA AM-TR-14/865 de la entrada PM-TR-14/439. Que
dicha accién permanece abierta con fecha inicial prevista de cierre del 30/12/15.

- Que el objeto de la PMI-14.02 es la inclusién de los cambiadores UF21B202CDO y
TF10BO01CDO y de la bomba GY21D020BBO dentro de la muestra representativa a
inspeccionar en un intervalo no superior a 10 afios. Que dicha PM se corresponde con
la accién SEA AM-TR-14/866 de la entrada PM-TR-14/439. Que dicha accidn
permanece abierta con fecha inicial prevista de cierre del 30/12/15.

- Que segun el apartado 9 sobre conclusiones del IMPGE-14, las actividades incluidas en
el PGE-14 se han realizado segin se recoge en su manual, y se han demostrado
efectivas en la vigilancia de los efectos de envejecimiento aplicables.



Pedro Juslo Dorado Dellmans. 11, 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00

Fax: 91 346 05 88

WWW.CSN.ES

CSN/AIN/TRI/14/857
S N ggzﬁsigﬁgnumm Hoja 11 de 23

5.5. PGE-19: “Tanques metalicos sobre el suelo”

- Que se verificd el contenido del DBP-19, revision 1B, y del MPGE-19, revisidon 0B,
ambos aprobados el 13/12/12. Que de los mismos se deduce que el PGE-19 es un
programa existente y consistente con su homdlogo AMP-XI-M29 del informe GALL
revision 2, con una excepcién, y con las propuestas de mejoras PM-19.02/03, y la PM-
19.01 histérica. Que en el MPGE-19 figura un pendiente sobre la resolucién de PM
descritas en el GVA.DPB-19.

- Que dichas PM de conciliacion con el programa modelo se gestionan como acciones de
mejora en el SEA, y todas ellas son de prioridad 3.

= Que el PGE-19 tiene una excepcion al programa sobre la periodicidad de las
inspecciones visuales sobre recubrimientos (pintura) y sellados/calafateados de los
tanques UT11/21/31/41 B0O1, que afecta a tos atributos 4 y 5. Que en la descripcion
de la excepcidn se justifica la aceptabilidad de la frecuencia de realizacion de las
inspecciones sobre los tanques, de 5 afios segun la Regla de Mantenimiento y de 10
afos segun el procedimiento 18-F-M-05304, en base a la experiencia operativa de CNT.

- Que los componentes incluidos en el alcance de este programa son los tanques de
almacenamiento de Gas-Oil UT11/21/31/41 B0OO1 del sistema de Gas-Qil y Fuel Gil
- (UT).

TeGUs”

- Que segun el DBP-19 el programa se implementa a través de su manual y dos
actividades: el Plan de inspeccién de tanques de acero al carbono, 18-F-M-05304
revision 1, y la Inspeccidn estructural de CNT (Regla de Mantenimiento), IN-01, revision
6.

= Que el objetivo de la PM-19.01 era la ampliacién del alcance (PM-UT.01) del programa
PGE-19. Que dicha PM se corresponde con la accion SEA AM-TR-07/326 de la entrada
PM-TR-07/200. Que dicha accién se cerrd con la revisién 1 del procedimiento 18-F-M-
05304, Plan de inspeccion de tanques de acero al carbono en CNT.

= Que el objetivo de la PM-19.02 es la realizacion de medidas de espesores de fondos de
tanques UT11/21/31/41 B0OO1, de forma periddica. Que dicha PM se corresponde con
la accion SEA AM-TR-13/557 de la entrada PM-TR-13/271. Que dicha accién
permanece abierta, con fecha prevista de cierre 30/12/14. Que los representantes de
CNT manifestaron que esta previsto su cierre en plazo con la creacién de una gama de
mantenimiento que se ejecutara a través del reglamento de instalaciones petroiiferas
(RIP), y se afiadira como actividad al IN-01 y ai Plan de Inspeccion 18-F-M-05304.

- Que el objetivo de la PM-19.03 era |la monitorizacion y seguimiento de las pérdidas de
material detectadas durante las inspecciones de las superficies accesibles e
inaccesibles. Que dicha PM se corresponde con la accién SEA AM-TR-12/256 de la
entrada PM-TR-12/184. Que dicha accion se cerrd el 16/12/13 con la edicion de la
revision 2A del GVT.DBP-19. Que se justifica en la resolucién de la accidén que se anula
dicha PM ya que el documento al que hacia referencia y que debia ser revisado {18-F-
M-05304) no estd vigente, y deja de ser una actividad del programa. Que segln
manifesté la Inspeccion, la no vigencia del documento 18-F-M-05304 no supone que la
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accion de conciliacion PM-19.03 no deba ser considerada. Que los representantes de
CNT manifestaron que la monitorizacidon y seguimiento de las pérdidas de material
detectadas durante las inspecciones se consideraba en el IN-01 (RM) pero que CNT
abriria en el SEA otra PM con dicho objetivo para realizar un correcto seguimiento de
esta PM de conciliacion PM-19.03.

- Que se mostré a la Inspeccién el informe de implantacion del programa IMPGE-19,
revision 0A, aprobado el 09/09/13. Que en dicho IMPGE-19 figura un pendiente sobre
la resolucién de PM descritas en el GVA.DPB-19.

- Que de dicho IMPGE se desprende la accion de mejora PMI-19.01 sobre revision de los
documentos soporte del programa, que permanece abierta.

- Que segun las actividades realizadas durante el periodo 2009-2012, se han realizado
inspecciones visuales de los cuatro tanques UT segun el IN-01. Que en el anexo A del
IMPGE-19 se muestran los componentes inspeccionados y sus resultados. Que a
peticion de la Inspeccion se mostraron las fichas de inspeccion visual de los cuatro
tanques UT11/21/31/41 B0O1, fichas 6.030 {2009) y 7.046 (2010), incluidas en los
VTN informes IN-01 IT-09/006 e 1T-10/019.

- Que se mostro a la Inspeccion el documento 18-F-M-05304, Plan de Inspeccién de
Tanques de Acero al Carbono, edicidn 1, de fecha 10/06/08. Que seglin se muestra en
dicho documento, la periodicidad inicial de las inspecciones de tanques de acero al
carbono es de 10 afios. Que los representantes de CNT informaron a la Inspeccién que
dicho procedimiento nunca se habia aplicado.

- Que los representantes de CNT informaron a la Inspeccién de que el nuevo
procedimiento que sustituya al Plan de Inspeccion 18-F-M-05304 estara editado para
mediados de 2015, incluyendo en el mismo la gama asociada pertinente, y por tanto,
su aplicacién y frecuencia.

5.6. PGE-23: “Vigilancia e inspeccion de tuberias enterradas e inaccesibles”

- Que se verifico el contenido del DBP-23, revision 2A, y del MPGE-23, revisidn. 1A,
ambos aprobados el 28/05/14. Que de los mismos se deduce que el PGE-23 es un
programa existente y consistente con su homologo AMP-XI-M41 del informe GALL
revisién 2, con las propuestas de mejora PM-23.01/02/03. Que en el MPGE-23 figura
un pendiente sobre la resolucién de PM descritas en el GVA.DPB-23.

- Que dichas PM de conciliacién con el programa modelo se gestionan como acciones de
mejora en el SEA, y todas ellas son de prioridad 3.

- Que el alcance de este programa se reduce a las superficies externas de las tuberias
enterradas del sistema de Agua Contra Incendios (UJ).

- Que segun el DBP-23 el programa se implementa a través de su manual y dos
actividades: el Plan de inspeccion de tuberias exteriores y tuberias enterradas, 18-F-B-
05301, revision 1, y la Inspeccién estructural de CNT {Regla de Mantenimiento), IN-01,
revisién 7.
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5.7.

- Que el objetivo de la PM-23.01 es fa definicion de las condiciones de instalacion,
caracteristicas técnicas y entorno de las tuberias enterradas dentro del alcance del
programa. Que dicha PM se corresponde con la accién SEA AM-TR-14/572 de la
entrada PM-TR-14/289. Que dicha accién permanece abierta.

- Que el objetivo de la PM-23.02 es la clasificacién de las tuberias enterradas en funcién
del riesgo. Que dicha PM se corresponde con la accion SEA AM-TR-14/576 de la
entrada PM-TR-14/289. Que dicha accién permanece abierta.

- Que el objetivo de la PM-23.03 es la creacién de un nuevo procedimiento de
inspeccion de tuberias enterradas. Que dicha PM se corresponde con la accién SEA
AM-TR-14/577 de la entrada PM-TR-14/289. Que dicha accién permanece abierta.

- Que la Inspeccion pregunté por el punto 1.13 del acta GVT.ACT-019 sobre la
evaluacion de viabilidad de instalar proteccion catddica en algunas de las tuberias
enterradas. Que asi mismo en el DBP-23 en su apartado 3.10 aparece una
recomendacion sobre la implantacién de un sistema de proteccion catédica contra la
corrosion. Que los representantes de CNT manifestaron que se descartd la instalacion
del sistema de proteccion catddica por motivos técnicos ya que no es viable en este
caso al no haber sido instalado desde la construccion de la planta.

= Que se mostré a la Inspeccion el informe de implantacion del programa IMPGE-23,
revision 0B, aprobado el 30/04/13. Que en dicho informe aparece el sistema de Agua
de Circulacion (VC) como parte del alcance. Que dicho sistema no pertenece al alcance
del programa, como se refleja en el DBP y MPGE-23, al eliminar en los componentes no
importantes para la seguridad del alcance del programa.

= Que de dicho IMPGE se desprenden dos acciones de mejora de implantacién, la PMI-
23.01 sobre revision de los documentos soporte del programa, correspondiente con la
accion AM-TR-13/552, y la PMI-23.02 sobre Ia revision de la IN-01 para obtener una
mejora del programa PGE-23 en cuanto a su efectividad, correspondiente con la accion
de mejora AM-TR-13/551, ambas de la propuestas de mejora PM-TR-13/268, y que
permanecen abiertas.

- Que segun las actividades realizadas durante el periodo 2008-2011, se han realizado
12 catas en el sistema UJ, de las cuales tres de ellas presentaron fugas. Que segun las
conclusiones del IMPGE-23, se recomienda un aumento de las inspecciones mediante
la realizacion de un mayor numero de catas para mejorar la efectividad de dicho
programa.

PGE-28 “Programa de Pinturas y recubrimientos”

- Que se reviso el contenido de los documentos de desarroflo del PGE, GVT.DBP-28
revision, 3B, y GVA-MPGE-28 revision 2B, ambos de 2014. Que segiin lo indicado en el
DBP, se trata de un programa existente en CN Trillo, consistente con el AMP Xi-S8 del
informe GALL revisidn 2, sin excepciones y con una propuesta de mejora.

- Que el AMP Xi S8 del GALL revision 2 se indica, que los requisitos establecidos en la
ASTM-D5163-08 y los afios de experiencia en la aplicacion de la RG-1.54,
complementados por el contenido del EPRI-101957, son aceptables para la aplicacién
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de un programa efectivo de vigilancia y mantenimiento de los recubrimientos de nivel
de servicio 1.

- Que segun lo indicado en el DBP, el PGE-28 de CN Trillo se basa en el documento 18-F-
M-5306 revision 2 “Plan de inspeccion de pinturas y recubrimientos en el edificio de
contencion” que, a su vez, se basa en los requisitos de la norma ASTM-D5163-05.

- Que a preguntas de la Inspeccién los representantes de CNT manifestaron, que las
diferencias entre la ASTM-D5163-08 y la ASTM-D5163-05 no eran significativas, salvo
en lo referente a los requisitos establecidos para la calificacién de los inspectores de
nivel 1.

- Que segun la ASTM-D5163-05 los requisitos para la calificacion de inspectores son los
establecidos en la guia ASTM-D4537 y que en el caso de la ASTM-D5163-08, dichos
requisitos se establecen en la guia ASTM-D5498.

- Que en consecuencia se habia generado la PM-28.02 para reevaluar los requisitos de
calificacion de inspectores de nivel 1, establecidos en la ASTM-D4537 e incluidos en el
procedimiento 18-F-M-5306, frente a los de la ASTM-D5498.

- Que en cuanto a la implantacion de la PM-28.02, los representantes de CNT
manifestaron que le correspondia la AM-TR-14/582 y que aplicarian un programa de
formacion a sus inspectores, basado en los requisitos de la ASTM-D5498. Que
asimismo indicaron que la certificacién de la calificacion realizada no se otorgaria en
base a ASTM, sino que la daria CN Trillo.

- Que el informe de implantacion del programa, GVT.IMPGE-28-2012 se encontraba en
su revision OB de agosto de 2012 y describia los resultados de las inspecciones
realizadas desde 2008 hasta 2011.

- Que segun el informe existian una serie de recintos, (A0428, A0528, A0552, A0652,
AD641, AD632, AD633 A0733 y A0713), para ios que no se habia realizado ninguna
inspeccion en el periodo 2008-2011. Que los representantes de CNT manifestaron que
se trataba de recintos con altas dosis de radiacién y acceso restringido por motivos de
proteccion radiolégica.

- Que la inspeccion manifestd, que dichos recintos se incluian dentro del alcance del
PGE-28 y que deberian por tanto inspeccionarse. Que los representantes de CNT
manifestaron que buscarian alternativas para realizar en el futuro la inspeccién de
dichos recintos.

PGE-29/1 “Vigilancia de cables eléctricos”

- Que a peticién de la inspeccién, se presentaron el documento base del programa,
GVT.DBP-29/1, en revision 3B y el manual del programa, GVT.MPGE-29/1 en revisién
1B, ambos de mayo del 2014, y el informe de implantacién, GVT.IMPGE-29/1-2014 en
revision 0B de noviembre de 2014,

= Que se habian revisado tanto el DBP como el MPGE para adaptarlos al contenido del
informe GALL revisién 2, y para incorporar los comentarios realizados en la inspeccién
del CSN del afio 2012.
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- Que segun lo indicado en el DBP, el PGE-29/1 es un programa existente en la central,
consistente con los requisitos del programa modelo AMP XI-E1 del GALL revisién 2, con
una excepcidon referente a la inclusién de los cables calificados en el alcance del
programay con las 2 propuestas de mejora siguientes:

e PM-29.1-08: Incluir como efecto envejecimiento a vigilar por el procedimiento
18-R-E-00403, la fusién de la cubierta del cable y e! aislamiento de las
conexiones.

® PM-29.1-09: Incluir la humedad como nuevo efecto a considerar, para
determinar los cables en alcance del PGE.

- Que la Inspeccion hizo la observacién de que el texto del apartado 3.4.B del DBP era
erréneo, ya que indicaba “se realizaran pruebas de dureza con el equipo
Que la inspeccidn manifesté que las pruebas de dureza se realizan con durémetro y
que el equipo Indenter se utiliza para la medida del médulo de compresion del
material de cubierta del cable. Que los representantes de CNT admitieron lo anterior y
manifestaron que realizarian las correcciones necesarias al respecto en los
documentos soporte dei PGE-29/1.

- Que se mostrd el documento 18-R-E-00403, “Criterios de aplicacion del PGE.29/1,
Vigilancia de cables eléctricos”, que se encontraba en revision 3. Que los
representantes de CNT confirmaron que todos los cables en alcance del PGE-29/1 eran

' los listados en el anexo A del documento.

- Que segun se comprobd, se habia revisado el anexo B del documento modificando las
S o / tablas incluidas en la anterior revision 1, eliminando algunos cables, e incluyendo para
L otros datos sobre sus fabricantes y materiales. Que para un cable incluido en la
tabla B-4 faltaban aun datos al respecto.

- Que se comprobé que el texto del documento 18-R-E-00403 revisién 3, respondia a lo
solicitado mediante las PM-25/1.08 y PM-29/1.09.

- Que en la ficha de seguimiento del PGE se mencionaba la PM-29/1-10 que requeria:
“revisar la actividad 18-R-E-00403, para que especifique que la extensién de las
inspecciones cuando se detecten situaciones inaceptables se realice sobre los cables
inaccesibles” y que en el acta de reunién GVT.ACT.0019 se proponia eliminar dicha PM,
por figurar ya en el texto del documento 18-R-E-00403 revision 3.

- Que a preguntas de la Inspeccion sobre el tratamiento a aplicar a los cables
inaccesibles situados en el interior de conduits o bandejas, los representantes de CNT
manifestaron que, solo en el caso de que se detectasen degradaciones en cables

cercanos, se plantearian la realizacion de algin tipo de ensayo eléctrico sobre los
mismos.

= Que en el IMPGE, se describian las actividades realizadas mediante el PGE-29/1, desde
el afio 2007 al afio 2013,

- Que la Inspeccion pregunto el significado de la expresién “inspecciones visuales en
origen y destino” para los cables de PVC. Que los representantes de CNT manifestaron
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que la misma queria indicar que los puntos inspeccionados se encontraban en los
tramos del cable cercanos a la conexién a los equipos asociados.

- Que en relaciéon con la evaluacidon de los resultados de los ensayos de dureza e
Indenter aplicados a los cables en alcance del PGE-29/1, la inspeccion hizo la
observacion de que, de acuerdo con el documento ES24/1T-19/1209, “informe final del
proyecto de aplicacion de técnicas avanzadas de diagnosis de cables eléctricos de
CCNN”, los ensayos de Indenter no representan fielmente la degradacion de
materiales tales como el ETFE y el PVC, mientras que los ensayos de dureza
Unicamente han demostrado alguna validez para cables de EPR con cubierta de CSPE.

- Que en relacion con los cables de las valvulas solenoide “ del
sistema RA, los representantes de CNT manifestaron que, correspondian a tramos
cortos, situados entre una caja de conexiones y la solenoide y que, en el caso de las
solenoides normalmente energizadas, estos cables se sustituian cada 4 recargas

- Que la Inspeccidn solicitd aclaraciones al objeto de la PMI-29/1.03, que se referia la

sustitucion de los cables | 1RA1371, 1RA1401, 1RA1351 y 1RA0321, que se

TN encontraron rigidizados en la inspeccion del afio 2007 y para los que no se localizaban
las OT referentes a dicha sustitucion.

= Que los representantes de CNT manifestaron, que seglin el informe 18-F-E-0560
revision 1, correspondiente a la inspeccidn del afio 2007, no se requeria la sustitucion
de dichos cables por encontrarse degradados, sino que se recomendaba continuar con
la sustitucion periddica recomendada cada 4 recargas para los mismos. Que asimismo
indicaron, que de los 4 cables indicados los cables 1RA1351 y 1RA0321, no erar
sino y estaban asociados a las solenoides no energizadas, por lo que su vida
calificada era superior a 40 afios y no era necesario sustituirlos.

L
£C<

- Que segun lo indicado en la ficha de seguimiento del PGE-29/1 incluida en el informe
DTR-72-2014, el informe 18-F-E-00563 sobre la inspeccién realizada en el afio 2013,
recomendaba la sustitucién del cable 1RA0261 “por estar rigidizado y con los
conductores visibles a la entrada de la vélvula”. Que los representantes de CNT
manifestaron que existia un error en dicha ficha de seguimiento, dado que el informe

de la inspeccion realizada por no requeria dicha sustitucién. Que para
justificar lo anterior presentaron el informe de TR1-13-10 revision 2 del afio
2014.

5.9. PGE-29/2 “Vigilancia de cables de instrumentacién”

- Que a peticion de la Inspeccion, se presentaron el documento base del programa,
GVT.DBP-29/2, en revision 3A y el manual del programa, GVT.MPGE-29/2 en revision
1A, ambos de diciembre del 2013, y el informe de implantacién, GVT.IMPGE-29/2-2012
en revision 0B de mayo del 2013.

- Que se habian revisado tanto el DBP como el MPGE para adaptarlos al contenido del

informe GALL revision 2, y para incorporar los comentarios realizados en la inspeccion
del CSN del afio 2012.
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- Que segun lo indicado en el DBP, el PGE-29/2 es un programa existente en la central,
consistente con los requisitos del programa modelo del informe GALL
revision 2, sin excepciones y con la propuesta de mejora PM-29/2.03.

- Que la Inspeccidn pregunté por qué razén no se mencionaba actualmente en el DBP y
en el MPGE, que el alcance del programa incluia cables de instrumentacion calificados,
tal como se indicaba en la anterior revision de dichos documentos. Que los
representantes de CNT aclararon que los cables calificados ambientalmente
continuaban incluidos en el alcance del PGE-29/2.

= Que en relacion con los cables en alcance del programa, que segun el MPGE
correspondian a los cables de los sistemas YX, YQ, XA, TL-11 y TZ, los representantes de
CNT aclararon que los cables del TZ incluian a los de los sistemas TZ-15 y TZ-21 y que
los cables del sistema TL-08 se habian eliminado por no ser cables de alto voltaje.

- Que se presentd el documento, 18-R-E-00404 revision 3 del afio 2014, “Criterios de
aplicacion del PGE-29/2, vigilancia de cables de instrumentacion”. Que los
representantes de CNT confirmaron que todos los cables en alcance del PGE eran los
incluidos en las tablas del punto 3.1 de dicho documento.

- Que en la tabla del anexo A “tipos de cables y sus caracteristicas”, faltaban datos del
fabricante y/o materiales para algunos cables. Que los representantes de CNT
manifestaron que se trataba de cables suministrados con algunos equipos de la planta,
en cuya documentacion no se especificaba las caracteristicas de los cables.

. . - Que la PM-29/2.03, requeria actualizar el documento 18-R-E-00404 en relacién con las

%Ecy gamas de pruebas y vigilancia a aplicar en el PGE. Que la inspeccion reviso al respecto
el documento y que los representantes de CNT manifestaron que la PM-29/2.03 se
encontraba ya cerrada.

- Que se mostrd a la Inspeccion la correspondiente accién de mejora SEA, AM-TR-
14/776 que se cerrd el 24/11/2014 con la edicion de la revision 3 def documento 18-R-
E-00404.

5.10. PGE-30 “Vigilancia de cables de fuerza inaccesibles”

- Que a peticion de la Inspeccidn, se presentaron el documento base del programa,
GVT.DBP-30 en revision 3B y el manual del programa, GVT.MPGE-30 en revisién 1B,
ambos de mayo del 2014, y el informe de implantacion, GVT.IMPGE-30-2014 en
revision OB de noviembre de 2014.

- Que se habian revisado tanto el DBP como el MPGE para adaptarlos al contenido del
informe GALL revision 2, para modificar el titulo del PGE y para incorporar los
comentarios realizados en el comité de gestién de vida de marzo 2014.

- Que segun lo indicado en el DBP, se trata de un programa existente en la central y
consistente con los requisitos del programa modelo AMP XI-E3 del informe GALL
revision 2, sin excepciones y con la propuesta de mejora PM-30.07.

- Que la PM-30.07 solicitaba “revisar la actividad 18-R-E-00405, para que recoja la
evaluacidn de la extension e inspecciones a otros cables eléctricos de potencia”. Que al
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respecto se presentd el documento 18-R-E-00405 “Criterios de aplicacion del PGE-30
vigilancia de cables de media tensidn” en revisién 3 que fue revisado en relacién con el
cumplimiento de dicha PM.

- Que se mostrd a la Inspeccidon la correspondiente accidn de mejora SEA, AM-TR-
14/575, que permanece abierta, con fecha reprogramada de cierre prevista 30/12/14.

- Que en el IMPGE se describian los resultados de la aplicacién de las actividades del
PGE-30, realizadas desde 2008 a 2013. Que segun indicaba dicho IMPGE en los
recorridos de inspeccion realizados los afos 2008 y 2013 no se habian podido
inspeccionar visualmente las zanjas ZK-S1, por encontrase selladas las tapas de las
mismas. Que dichas zanjas se encontraban situadas en la zona cercana a los tanques
de gas-oil de la central.

- Que a preguntas de la Inspeccién los representantes de CNT manifestaron, que no
podian asegurar que los cables existentes en las zanjas ZK-S1 no se encontrasen
afectados por humedad o inundacion. Que asimismo manifestaron que no se habian
realizado aun, ensayos eléctricos sobre dichos cables que confirmasen que no estaban
afectados por el fendomeno del “water treeing”.

PGE-41 “Vigilancia de conectores eléctricos sin requisitos de calificacion ambiental”

- Que la Inspeccion solicito el documento base de programa GVT.DBP-41 revision 1Ay el
manual, GVT-MPGE-41 revision OA del PGE. Que los representantes de CNT
manifestaron que dichos documentos se encontraban en fase de comentarios en la
fecha de la inspeccién por lo que no eran auditables, y que se comprometieron a
finalizarlos y aprobarlos antes del 31 de diciembre del 2014.

- Que a preguntas de la Inspeccién, los representantes de CNT manifestaron, que ya
habian identificado todas las cajas de bornas en alcance del PGE y que aun estaba
pendiente la identificacion de las conexiones tipo empalme.

- Que asimismo manifestaron que para la vigilancia de las cajas de bornas se aplicaria
termografia y ensayos de resistencia de la conexidn, y que en el caso de las conexiones
tipo empalme se aplicaria termografia y se realizaria la inspeccién visual de la
superficie del aislamiento.

PGE-60 “Control fisico-quimico de aceites”

- Que se reviso el contenido de los documentos de desarrollo e implantacién del PGE,
GVT-DBP-60 revision 2B y GVA-MPGE-60 revisién 1B, ambos de noviembre del 2014 y
del informe GVT.IMPGE-60-2012 revisién OB de agosto de 2012. Que segun lo indicado
en el DBP, se trata de un programa existente en CN Trillo, consistente con el AMP XI-
M39 del informe GALL revisién 2, sin excepciones y sin propuestas de mejora.

- Que a preguntas de la Inspeccion, los representantes de CNT manifestaron que el
programa era aplicable a todos aquellos componentes incluidos dentro del alcance del
PGV, en contacto con aceite y para los que se haya identificado algun potencial
mecanismo degradatorio, tal como la corrosién, pero causado por otro ambiente
distinto al aceite.
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= Que en el anexo 1 al MPGE se identificaban los elementos en alcance del PGE-60. Que
dichos elementos correspondian a los “enfriadores de aceite lado tubos” de los
sistemas GY-10/20/30/40/50/60/70 y 80, a ”’los enfriadores de aceite y sellado lado
tubos” de las bomba de carga del sistema TA y a los tubos del enfriador de aceite de
las unidades enfriadoras del sistema UF.

- Que la Inspeccion hizo la observacion de que en el IMPGE, se inclvian dentro del
programa las bombas del sistema primario YD, no mencionadas en el DBP y MPGE, y
también se recomendaba analizar la inclusion en el alcance del PGE-60, de elementos
del sistema de lubricacion del sistema RS, asi como estudiar la inclusién de elementos
del sistema TH.

- Que los representantes de CNT manifestaron que las bombas del sistema YD no se
habian excluido del alcance del PGE-60, que ya figuraban dentro de alcance en la
anterior revision del DBP y MPGE y que no figuraban, por error, en las actuales
revisiones 2B y 1B de dichos documentos. Que asimismo manifestaron que el analisis
de inclusion en el alcance de los elementos del sistema RS, se habia planteado
inicialmente en la accidn de mejora AM-AT-13/213, ya cerrada, y se realizaria
mediante la Accion AM-AT-14/460, abierta el 17/06/2014, ambas mostradas a la
inspeccion. Que no se menciond ninguna accién de mejora en relacion con el analisis
de inclusion de elementos del sistema TH.

= Que segun lo indicado en el programa modelo del GALL revision 2, el analisis de aceites
deberd complementarse con una inspeccién unica sobre determinados componentes
en alcance, situados en localizaciones susceptibles del sistema.

- Que a preguntas de la Inspeccidon los representantes de CNT aclararon que
efectivamente se realizaria una inspeccidn Gnica, sobre una muestra de los
componentes en alcance, inspeccionando visualmente las superficies internas de los
mismos. Que para la seleccion de los componentes de dicha muestra se tendrian en
cuenta los resultados de los andlisis de aceite realizados, las condiciones de servicio de
los mismos y su susceptibilidad a los potenciales efectos y mecanismos de
envejecimiento aplicables.

- Que a peticion de la Inspeccién se presentd el documento, CE-T-QU-8010, “Vigilancia
de aceites en servicio”, revision 8 del afio 2014. Que se comprobd que en el mismo se
indicaban las frecuencia a aplicar para los andlisis de aceites, se describian los
parametros quimicos a revisar y se incluian los criterios de aceptacidn a considerar.

6. PROPUESTAS DE MEJORA (PM)

- Que se inform¢ a la Inspeccion que las propuestas de mejora (PM) derivadas de los DBP se

gestionan como propuestas de mejora (PM) en el programa de acciones correctivas SEA
(Sistema de evaluacién de acciones) de CNT. Que dichas PM se incluyen como acciones de
mejora de prioridad 3.

- Que se informé a la Inspeccidon por parte de CNT de que la nuevas acciones derivadas de la

implantacién de los PGE, se gestionan en el SEA de igual modo que el resto de propuestas de
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mejora, y quedan reflejadas en las fichas de seguimiento y en los documentos soporte de los
PGE como propuestas de mejora de implantacion, PML.

- Que a peticion de la Inspeccion los representantes de CNT mostraron los listados de las PM
asociadas al PGV, en los que se comprobé que durante el afio 2014 se han abierto 43
acciones de mejora nuevas, y se han cerrado 24, y que a fecha de la inspeccién permanecian
vigentes 60 PM.

Que se mantuvo la reunidn de cierre de la inspeccion en la se concluyd que no se habian
detectado desviaciones.

Que por parte de los representantes de CNT se dieron las facilidades necesarias para la
actuacion de la Inspeccién.

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefialan las Leyes
15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, 33/2007 de 7 de noviembre de Reforma
de la Ley 15/1980 de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, y 25/1964 sobre Energia Nuclear,
los Reglamentos de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y de Proteccion Sanitaria en vigor y la
Autorizacion referida, se levanta y suscribe la presente Acta, por triplicado, en Madrid y en la Sede
del Consejo de Seguridad Nuclear a treinta de diciembre de dos mil catorce.

U,
A N

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 45 del Reglamento de Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de la C. N. Trillo para
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan.
Madrid, 16 de enero de 2015

Directora de Segundad y Calidad
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ANEXO |

INSPECCION PBI 2014 SOBRE EL PLAN DE GESTION DE VIDA

C.N. TRILLO
Fechas: 10, 11,y 12 de diciembre de 2014, 09,00 h
Lugar: Oficinas CNAT en Madrid.
Equipo Inspeccion CSN (GEMA):

) ‘
AGENDA DE INSPECCION

i comprobaciones de la Inspeccién se basaran en el contenido de los documentos “Plan de
tion de Vida. C.N. Trillo”, DTR-72-2014, revision 0 de junio 2014, y DTR-72-2013, revisién 0
junio 2013, que contienen las actividades del PGV de CN Trillo realizadas durante 2012 y
13, asi como en el de otros documentos soporte del mismo.

A continuacién se indican las comprobaciones generales y particulares que se realizaran
durante la visita de inspeccion. Esta lista sélo es indicativa, pudiendo ser ampliada o reducida
de acuerdo con los resultados de la visita de inspeccion.

1. Estructura, contenido y actividades de los documentosDTR-72-2013 y DTR-72-2014.
1.1. Aclaraciones generales sobre el contenido.

1.2. Cambios en la organizacion, composicion, funciones y tareas del Comité de Gestion de
Vida (CGV) y/o de las organizaciones de apoyo interno y externo.

1.3. Reuniones del CGV y con organizaciones soporte: actas de las reuniones de 2013 y
2014; temas tratados y decisiones adoptadas.

1.4. Revision del estado de cumplimiento de compromisos con el CSN, acta
CSN/AIN/TRI/12/793.

2. Alcance y Seleccidon de componentes {A+5S)

2.1. Comprobaciones sobre la actualizacion del alcance. Revisién general de alcance y
modificaciones de disefio. (Tablas anexo B del DTR-72-2013 y DTR-72-2014).

2.2. Comprobaciones, en su caso, sobre el estado de los documentos soporte de las
actividades de alcance y seleccion aplicables.



Pedre Justo Dorado Dellmans, 11, 28040 Madnd
Tel - 91 346 01 00

Fax: 91 346 05 88

WWW.CSN.es

e CSN/AIN/TRI/14/857
NSEJD DE .
s N SEGURIDAD NUCLEAR Hoja 22 de 23

3. Revision de la Gestion del Envejecimiento (materiales, ambientes, efectos y mecanismos
de envejecimiento, grupos RGE).

3.1. Comprobaciones sobre la documentacién soporte de las actividades de la RGE.
4. Revision de la Experiencia Operativa (EQ)

4.1. Verificaciones sobre el contenido de los informes de experiencia operativa existentes
GVT.EO-xxxx.01y .02.

5. Programas de Gestion del Envejecimiento (PGE)

5.1. Estado actualizado de formalizacion e implantacién de los PGE (catalogo GVT-CAT-PGE,
revision. 4A): DBP, MPGE e informes de implantacién.

Verificaciéon de la documentacioén soporte de los siguientes PGE: 02, 04, 10, 13, 14, 19,
23, 28, 29/1, 29/2, 30, 41 y 60.

En funcion del desarrollo de la inspeccién podra modificarse la lista anterior.
rppuestas de Mejora, PM

Estado actualizado de las PM: resueltas, anuladas, nuevas, revisadas/pendientes, en

NI/ o
e/ curso de ejecucion, etc.
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ANEXO 1l

LISTADO DE DOCUMENTOS REVISADOS MAS SIGNIFICATIVOS

TR-72-2013, Plan de Gestion de Vida de CNT, revision 0, de junio 2013.

- DTR-72-2014, Plan de Gestidn de Vida de CNA, revision Q, de junio 2014.

- DAL-54, Manual de organizacion de la GV de CN Triilo, revisién 2, del 23/06/10.
= GVT.AS-Eléctricos, revision 0C, de 2014,

- Informe GVT.RGE-GRGE. revision 4A, de noviembre de 2014

- Informe GVAT-CMTY-19, revision 3A, “Evaluacion de la commodity 19, fundicion gris en agua

sin tratar”.

VT.EO-2014.02, Listados de referencia de la experiencia operativa interna y externa, revision 0A, del
3/11/14.

BP/MPGE e IMPGE {en su caso) de los siguientes PGE:
PGE-02: Monitorizacion de condiciones ambientales.
PGE-10: Programa de internos de vasija.
PGE-13: Sistemas de refrigeracién en circuito abierto.
PGE-14: Sistemas de refrigeracion en circuito cerrado.
PGE-19: Tanques metalicos sobre el suelo.
PGE-23: Vigilancia e inspeccién de tuberias enterradas e inaccesibles.
PGE-28: Programa de pinturas y recubrimientos.
PGE-29/1: Vigilancia de cables eléctricos.
PGE-29/2: Vigilancia de cables de instrumentacidn.
PGE-30: Vigilancia de cables de fuerza inaccesibles.
PGE-41. Vigilancia de conectores eléctricos sin requisitos de calificacién ambiental.

PGE-60: Control fisico-quimico de aceites.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Comentario general

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmision, asi como en el acta de
inspeccion sobre la posible publicacién de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que toda
la documentacidn mencionada y aportada durante la inspeccion tiene caracter confidencial, afecta a
secretos comerciales y ademas esta protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habra de ser en ningin caso publicada, ni ain a peticion de terceros. Ademas, dicha
documentacion se entrega tnicamente para los fines de la Inspeccion. {gualmente, tampoco habran
de ser publicados los datos personales de ninguno de los representantes de la instalacion que
intervinieron en la inspeccion,
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 2 de 23, primer parrafo

Dice el Acta:

Que los inspectores del CSN (en adelante la Inspeccion) preguntaron por el estado actualizado
de aprobacion de los documento soporte del Plan de gestion de Vida de CN de Trillo (en
adelante PGV). Que los representantes de CNT manifestaron que en las fechas de la inspeccion,
se encontraban aprobados todos los documentos especificados en la tabla del Anexo A, al
documento DAL-72-2014 revision 0 con las excepciones siguientes. ™

Comentario:

Donde se hace referencia al documento DAL-72-2014, deberia decir DTR-72-2014.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 2 de 23, tercer parrafo

Dice el Acta:

Que, en relacion con el contenido de los documentos DTR-72-2013 revision (0, y DTR-72-2014
revision 0, la Inspeccion solicité aclaraciones al contenido de la 1abla | sobre propuestas de
mejora resueltas y/o anuladas, y al de la tabla 2, sobre propuestas de mejora nuevas o
modificadas. Que la Inspeccion planted la necesidad de modificar dichas tablas para facilitar
la identificacion de las PM anuladas o modificadas y la de incluir una nueva tabla con las PM
aun pendientes. Que los representantes de CNT manifestaron que realizarian los cambios
necesarios en la proxima revision del documento DTR-72."

Comentario:

Se ha generado la accién con clave SEA AM-TR-15/016 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 3 de 23, ultimo parrafo

Dice el Acta:

Que en relacion con el documento GVT.AS-Eléctricos revision 0C del 2014, la Inspeccion hizo
la observacion de que el informe GALL revision 2 ya no condicionaba la aparicion del
fenomeno de ‘“wdter treeing” en el aislamiento de cables, a que estos se encontrasen
energizados un 235% del tiempo total de servicio, y que asi mismo, en el listado anexo al
documento no se incluian los cables tipo vigilados mediante el PGE
29/1. Que los representantes de CNT se comprometieron a realizar los cambios necesarios en
la proxima revision del documento.”

Comentario:

Se ha generado la accién con clave SEA AM-TR-15/017 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TR1/14/857
Comentarios

Pigina 4 de 23, sexto parrafo

Dice el Acta:
Que segun se comprobd, en el informe GVI.RGE-GRGE revision 44, no se documentaba,

dentro de las exclusiones de equipos mecdnicos, la no aplicabilidad de la lixiviacion selectiva
para los equipos de CN Trillo y que los representantes de CNT manifestaron que revisarian al

respecto el documento.”

Comentario:

Se ha generado la accion con clave SEA AM-TR-15/018 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 5 de 23, sexto parrafo

Dice el Acta:

Que el PGE se describe en los documentos GVT.DBP-02 revision 14 v GVT.MPGE-02,
revision A, ambas de diciembre de 2013 y que aun no se habia emitido el correspondiente
informe de implantacion (IMPGE).”

Comentario:

Durante la inspeccion se indico que no esta previsto realizar IMPGE de este programa, ya que su
objetivo es registrar las condiciones ambientales y ya existen informes en los que se realiza dicho
registro, como el 18-F-E-6013.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina S de 23, ultime parrafo

Dice el Acta;

“ Que segun lo indicado en el DBP y el MPGE, dado que el objeto del PGE es la monitorizacion
de las condiciones ambientales no se incluian criterios de aceptacion ni acciones correctoras.
Que la inspeccion hizo la observacion de que deberia establecerse alguna accion, en el caso de
que las medidas realizadas indicasen valores superiores a los de disefio que pudieran ser
indicativos, por ejemplo, de fugas de vapor o deterioro de los aislamientos térmicos de
tuberias. Que los representantes de CNT manifestaron que realizaria las acciones necesarias
al respecto ",

Comentario:

Se ha generado la accion con clave SEA AM-TR-15/019 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.,
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 6 de 23, segundo piarrafo

Dice el Acta:

Que los representantes de CNT manifestaron que la PM-02.02 se realizaria mediante la accion
de mejora AM-TR-14/570, con cierre previsto en junio de 2015, y que la PM-02.01 se habiu
cerrado en 2014, de acuerdo con la accion AM-TR-14/569 del SEA. Que sin embargo, en lu
ficha de esta la AM-TR-14/569 mostrada a la Inspeccion no se habia aun cumplimentado el
cierre de la PM”.

Comentario:

Durante la inspeccién se indicé que la accion AM-TR-14/569, con fecha prevista de cierre
30/12/2014, iba a ser cerrada en SEA antes de final de afio, no que se hubiese cerrado va. Fue
cerrada el 23/12/2014, y, por este motivo, la ficha de la accion mostrada durante la inspeccién, no
tenia cumplimentado el cierre de la PM.
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Comentarios

Pigina 6 de 23, cuarto péarrafo

Dice el Acta:

Que se mostro el documento 18-F-E-0613 revision 1 de marzo de 2013, en el cual se evaluaban
las medidas de temperatura realizadas en el afio 2011, en salas de los edificios ZA, ZB, ZB9 y
ZX, de cara su influencia en la calificacion de los equipos localizados en las mismas. Que en el
anexo G al mismo se incluian los grdficos de evolucion en el tiempo, de las temperaturas
registradas. ”

Comentario:

Donde se hace referencia al documento 18-F-E-0613, deberia decir 18-F-E-6013.
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Comentarios

Pigina 8 de 23, antepeniltimo parrafo

Dice el Acta;

Que segun manifestaron los representantes de CNT, el procedimiento GVT-PRO-13.1 cierra la
PM-13.04. Que se informo a la Inspeccion que dicho procedimiento aun no se ha
implementado.”

Comentario:

Durante la inspeccion se indicd que la PM-13.04 se cerrard con la creacién de nuevas actividades
para la realizacion de inspecciones visuales de acuerdo con el GVT.PRO-13.1.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 11 de 23, pemiltimo pirrafo

Dice el Acta:

Que el objetivo de la PM-19.02 es la realizacion de medidas de espesores de fondos de tanques
UT11/21/31/41 BOOI, de forma periodica. Que dicha PM se corresponde con la accion SEA
AM-TR-13/557 de la entrada PM-TR-13/271. Que dicha accion permanece abierta, con fecha
prevista de cierre 30/12/14. Que los representantes de CNT manifestaron que estda previsto su
cierre en plazo con la creacion de una gama de mantenimiento que se ejecutard a través del
reglamento de instalaciones petroliferas (RIP), y se afiadira como actividad al IN-01 y al Plan
de Inspeccion 18-F-M-05304".

Comentario;

La accion AM-TR-13/557 se cerré a fecha 23.12.14, generandose la gama T-0122 "Medida de
espesores de los fondos de los depositos sistema UT" con frecuencia cada 8 afios, la cual, se afiadira
como actividad al programa, no al IN-01 y al 18-F-M-05304.
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Comentarios

Pigina 11 de 23, dltimo parrafo v su continuacion en la siguiente pigina

Dice el Acta:

Que el objetivo de la PM-19.03 era la monitorizacion y seguimiento de las pérdidas de material
detectadas durante las inspecciones de las superficies accesibles e inaccesibles. Que dicha PM se
corresponde con la accion SEA AM-TR-12/256 de la entrada PM-TR-12/184. Que dicha accion se
cerré el 16/12/13 con la edicion de la revision 24 del GVT.DBP-19. Que se justifica en la
resolucion de la accion que se anula dicha PM ya que el documento al que hacia referencia y que
debia ser revisado (18-FM-05304) no estad vigente, y deja de ser una actividad del programa. Que
segun manifesto la Inspeccion, la no vigencia del documento 18-F-M-05304 no supone que la
accion de conciliacion PM-19.03 no deba ser considerada. Que los representantes de CNT
manifestaron que la monitorizacion y seguimiento de las pérdidas de material detectadas durante
las inspecciones se consideraba en el IN-01 (RM) pero que CNT abriria en el SEA otra PM con
dicho objetivo para realizar un correcto seguimiento de esta PM de conciliacion PM-19.03."

Comentario:

Se ha generado la accién con clave SEA AM-TR-15/020 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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Comentarios

Pigina 12 de 23, primer parrafo

Dice el Acta:

Que se mostro a la Inspeccion el informe de implantacion del programa IMPGE-19, revision o4,
aprobado el 09/09/13. Que en dicho IMPGE-19 figura un pendiente sobre la resolucion de PM
descritas en el GVA.DPB-19.”

Comentario:

Donde se hace referencia al documento GVA.DBP-19, deberia decir GVT.DBP-19. Unas erratas
similares (referirse a GV A, en vez de a GVT) aparecen en el sexto parrafo de este pagina 12 y en el
séptimo pérrafo de la pagina 18.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pigina 14 de 23, parrafos séptimo y octavo

Dice el Acta:

Que segun el informe existian una serie de recintos, (A0428, A0528, A0552, 40652, A0641,
A0632, A0633 A0733 y A(713), para los que no se habia realizado ninguna inspeccion en el
periodo 2008-2011. Que los representantes de CNT manifestaron que se trataba de recintos
con altas dosis de radiacion y acceso restringido por motivos de proteccion radiolégica.

Que la inspeccion manifestd, que dichos recintos se incluian dentro del alcance del PGE-28 y
que deberian por tanto inspeccionarse. Que los representantes de CNT manifestaron que
buscarian alternativas para realizar en el futuro la inspeccion de dichos recintos”.

Comentario:

Se ha generado la accion con clave SEA AM-TR-15/021 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 15 de 23, segundo parrafo

Dice el Acta:

Que la Inspeccion hizo la observacion de que el texto del apartado 3.4.B del DBP era erroneo,
ya que indicaba "se realizaran pruebas de dureza con el equipo ", Que la inspeccion
manifesto que las pruebas de dureza se realizan con durometro y que el equipo . se
utiliza para la medida del modulo de compresion del material de cubierta del cable. Que los
representantes de CNT admitieron lo anterior y manifestaron que realizarian las correcciones
necesarias al respecto en los documentos soporte del PGE-29/1".

Comentario:

Se ha generado la accion con clave SEA AM-TR-15/022 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 17 de 23, segundo parrafo

Dice el Acta:

Que la Inspeccion pregunté por qué razén no se mencionaba actualmente en el DBP y en el
MPGE, que el alcance del programa incluia cables de instrumentacién calificados, tal como se
indicaba en la anterior revision de dichos documentos. Que los representantes de CNT
aclararon que los cables calificados ambientalmente continuaban incluidos en el alcance del
PGE-29/2",

Comentario:

Se ha generado la accion con clave SEA AM-TR-15/023 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 18 de 23, primer parrafo

Dice el Acta:

Que se mostro a la Inspeccion la correspondiente accion de mejora SEA, AM-TR-14/575, que
permanece abierta, con fecha reprogramada de cierre prevista 30/12/14”.

Comentario:

[a accidn AM-TR-14/575 se cerr6 a fecha 22.12.14, editandose la revision 3 del documento 18-R-
E-00405.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pagina 18 de 23, parrafos segundo v tercero

Dice el Acta:

Que en el IMPGE se describian los resultados de la aplicacion de las actividades del PGE-30,
realizadas desde 2008 a 2013. Que segun indicaba dicho IMPGE en los recorridos de
inspeccion realizados los aiios 2008 y 2013 no se habian podido inspeccionar visualmente las
zanjas ZK-S1, por encontrase selladas las tapas de las mismas. Que dichas zanjas se
encontraban situadas en la zona cercana a los tanques de gas-oil de la central.

Que a preguntas de la Inspeccion los representantes de CNT manifestaron, que no podian
asegurar que los cables existentes en las zanjas ZK-S1 no se encontrasen afectados por
humedad o inundacion. Que asimismo manifestaron que no se habian realizado aun, ensayos
eléctricos sobre dichos cables que confirmasen que no estaban afectados por el fendmeno del
"water treeing .

Comentario:

Se ha generado la accién con clave SEA AM-TR-15/024 relacionada con el anterior parrafo del
Acta de la inspeccion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/TRI/14/857
Comentarios

Pigina 19 de 23, tercer parrafo

Dice el Acta:

Que los representantes de CNT manifestaron que las bombas del sistema YD no se habian
excluido del alcance del PGE-60, que ya figuraban dentro de alcance en la anterior revision
del DBP y MPGE y que no figuraban, por error, en las actuales revisiones 2B y 1B de dichos
documentos. Que asimismo manifestaron que el andlisis de inclusion en el alcance de los
elementos del sistema RS, se habia planteado inicialmente en la accion de mejora AM-AT-
13/213, va cerrada, vy se realizaria mediante la Accion AM-AT-14/460, abierta el 17/06/2014,
ambas mostradas a la inspeccion. Que no se menciono ninguna accion de mejora en relacion
con el andlisis de inclusion de elementos del sistema TH. "

Comentario:

Se ha generado la accion con clave SEA AM-TR-15/25 relacionada con el anterior parrafo del Acta
de la inspeccion.
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DILIGENCIA

En relacién con los comentarios formulados en el “Tramite” del Acta de Inspeccidn de
referencia CSN/AIN/TRI/14/857, correspondiente a la inspeccién realizada a la Central Nuclear
de Trillo, los dias 10y 11 de diciembre de 2014, los inspectores que la suscriben declaran:

- Comentario general: Se acepta el comentario, haciendo notar que la publicacion det acta no
es responsabitidad de los inspectores.

- Pagina 2 de 23, primer parrafo: Se acepta el comentario.

- Pagina 2 de 23, tercer parrafo: El comentario no modifica el contenido del Acta.

- Péagina 3 de 23, ultimo parrafo: El comentario no modifica el contenido del Acta.

- Pagina 4 de 23, sexto parrafo: El comentario no modifica el contenido del Acta.

Pagina 5 de 23, sexto pdarrafo: Se admite la aclaracion, aunque no modifica el contenido el
Acta.

> Pagina 5 de 23, Gltimo parrafo: El comentario no modifica el contenido del Acta.

Agina 6 de 23, segundo parrafo: Se acepta el comentario

,}/f agina 6 de 23, cuarto parrafo: La referencia 18-F-E-0613 es la que figura en la caratula del

,jff/" mencionado documento, por lo que el comentario no modifica el contenido del Acta.

- Pagina 8 de 23, antepenultimo parrafo: El comentario no modifica el contenido del Acta.

- Pdgina 11 de 23, pentiltimo parrafo: Se acepta el comentario.

- Pagina 11 de 23, ultimo pdrrafo y su continuacion en la siguiente pdgina: El comentario no
modifica el contenido del Acta.

- Pagina 12 de 23, primer parrafo: Se acepta el comentario.

- Pagina 14 de 23, parrafos séptimo y octavo: El comentario no modifica el contenido del
Acta.

- Pagina 15 de 23, segundo parrafo: Ef comentario no modifica el contenido del Acta.

- Pagina 17 de 23, segundo pérrafo: El comentario no modifica el contenido del Acta.

- Pagina 18 de 23, primer pdrrafo: Se acepta la aclaracién aunque si bien no modifica el
contenido del Acta. '
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- Pagina 18 de 23, parrafos segundo v tercero: El comentario no modifica el contenido de!
Acta.

- Pagina 19 de 23, tercer parrafo: El comentario no modifica el contenido dei Acta.

Madrid, 4 de febrero de 2015

Fdo.: Fdo.:
Inspector CSN Inspectora CSN





