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ACTA DE INSPECCION

funcionarios del Consejo de Seguridad Nuclear, acreditados como inspectores,

CERTIFICAN: Que el dia 20 de febrero de dos mil veinte se han personado en las oficinas centrales
de , en Madrid.

La inspeccion tenia por objeto recabar informacion necesaria para la evaluacion de la fraccion
maxima de vainas falladas durante un pequefio LOCA en CN Vandellos II.

La inspeccion fue recibida por , Jefe de Analisis de Seguridad de la
Asociacion Nuclear Asco-Vandellos || (ANAV), quien manifesto conocer y aceptar la finalidad de
la inspeccion.

Los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccion que el acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de
Jla misma, tendran la consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o
"aiinstancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular
é}(prese qué informacion o documentacion aportada durante la inspeccion podria no ser
p'ublicable por su caracter confidencial o restringido.

De/ la informacion suministrada por el personal técnico de la instalacién a requerimiento de la
Inspeccién, asi como de las comprobaciones tanto visuales como documentales realizadas
/directamente por la misma, se obtienen los resultados siguientes:

4

- En la inspeccion intervinieron también (ANAV
Combustible), (Westinghouse) y
(Westinghouse). Por conexién telefénica intervinieron (ANAV,
Departamento de Seguridad y Licencia), (Westinghouse),
(Westinghouse) y (Westinghouse). Durante la
inspeccion también estuvo presente (CN Almaraz-Trillo), invitada
por ANAV.

- Lainspeccion se inicio sobre las 11 horas. Tras |la presentacion, se hizo una revision rapida
de la agenda y del objeto de la inspeccion. La Inspeccién declard que se pretende que esta
inspeccion y evaluacion a CN Vandellos 2 sea suficiente para sustentar las evaluaciones
equivalentes para CN Asco y CN Almaraz.

- El primer punto de la Agenda pedia una justificacion de que en el modelo de rotura de

vainas de Optimizado no aparezca una dependencia con la tasa de
calentamiento, como si aparece en el modelo de Los
representantes de respondieron que los resultados de experimentos de
ruptura de vainas para ' Optimizado muestran que no hay dependencia con la

tasa de calentamiento. Para sustentar su afirmacién mostraron resultados del documento
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WCAP-12610-P-A, correspondiente a la documentacion de licencia del y de su
suplemento 1, correspondiente a la documentacion de licencia del Optimizado, y
recordaron que el modelo de estallido de vaina para Optimizado fue

aprobado por la USNRC.

- Elsegundo punto de la Agenda pedia una explicaciéon sobre como se tiene en cuenta, en el
modelos de estallido de vaina de Optimizado, la corrosion de la vaina. Los
representantes de Westinghouse proporcionaron a la Inspeccion los resultados de calculos
realizados con la hipotesis de una oxidacion total (inicial mas la provocada por el LOCA) de
17% del espesor inicial de vaina (que es el valor limite permitido en un LOCA). Con tal
hipotesis, los resultados de rotura de vainas continuaban por debajo del 33% de barras
combustibles.

- Lainspeccion solicitéd que dicha informacion se remitiese al CSN.

- El tercer punto de la Agenda requeria justificar la afirmacion de que la presion interna
disminuye durante el transitorio de pequefio LOCA. Los representantes de Westinghouse
mostraron a la Inspeccién una figura con la evolucion temporal de la presion interna de
barra durante el pequefio LOCA correspondiente a la rotura limitante (3.25 pulgadas). En
ella se observaba claramente que, durante el mencionado transitorio, la presion interna de
barra no llega a superar su valor inicial.

- El cuarto y ultimo punto de la Agenda requeria la revision de tres documentos:
o Nota de calculo CN-PEST-SAL-19-001 Rev 0.
o WIN/19/1/0138.

o WAB-SSE-19-010 Rev.1. (En la Agenda este documento aparecia, erroneamente, como
WB-SSE-18-010). La revision 1 difiere de la 0 en una correccion de errata de una
figura.

Los representantes de Westinghouse mostraron los documentos solicitados. El primero
contiene los calculos realizados para CN Vandellos I, mientras que los otros dos son
cartas de remision de un resumen de sus resultados a la Central, e interna de
Westinghouse respectivamente.

La inspeccion termind con una reunion de cierre, donde se hizo un breve resumen de su
desarrollo. La Inspeccion comunicd a los representantes de ANAV que no se identificaron
desviaciones significativas, ni hallazgos ni incumplimientos.
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Por parte de los representantes de ANAV y Westinghouse se dieron las facilidades necesarias
para la actuacion de la Inspeccion.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefialan la Ley
15/1980, reformada por la Ley 33/2007, de Creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley
25/1964 sobre la Energia Nuclear, el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el
Reglamento sobre Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes en vigor, se levanta y
suscribe la presente acta por duplicado en Madrid y en la sede del Consejo de Seguridad Nuclear
a 28 de febrero de dos mil veinte.

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 45 del Reglamento sobre Instalaciones
Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de CN Vandelloés 2, para
que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.




Comentarios al acta CSN/AIN/VA2/20/1029

Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AIN/VA2/20/1029 teniendo
en cuenta los comentarios adjuntos.

L’Hospitalet de I'lnfant a 18 de marzo de dos mil veinte.

Director General ANAV, A.lLLE.

En relacion con el Acta de Inspeccion arriba referenciada, consideramos
oportuno realizar las alegaciones siguientes:

Pagina 1 de 3, cuarto parrafo. Comentario.

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmision, asi como
en el acta de inspeccién sobre la posible publicacion de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar que toda la documentacion mencionada y
aportada durante la inspeccion tiene caracter confidencial, afecta a secretos
comerciales y ademas esta protegida por normas de propiedad industrial e
intelectual por lo que no habra de ser en ningun caso publicada, ni aun a
peticion de terceros. Ademas, dicha documentacion se entrega unicamente
para los fines de la Inspeccion. Igualmente, tampoco habran de ser publicados
los datos personales de ninguno de los representantes de la instalacion que
intervinieron en la inspeccion.

Pagina 2 de 3, tercer parrafo. Informacion adicional.
La informacion solicitada por la inspeccién en relacién con la evaluacién del
Efecto de la Oxidacion en la Estimacion de Rotura de Vainas de Combustible

en el Accidente LOCA Pequefio, se remitié por correo electrénico a la Jefatura
de Proyecto de CN Vandellos 1l el 16/03/2020.
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DILIGENCIA

En relacidn con los comentarios formulados en el “Tramite” del Acta de Inspeccién de referencia
CSN/AIN/VA2/20/1029, correspondiente a la inspeccidn realizada a la Central Nuclear de
Vandellés 2 el dia 20 de febrero de 2020, los inspectores que la suscriben declaran:

e Pdgina 1 de 3, cuarto pdrrafo. Comentario: se acepta el comentario, que no modifica el
contenido del Acta.

e Pdgina 2 de 3, tercer pdrrafo. Informacion adicional: se acepta el comentario, que no
modifica el contenido del Acta.

Madrid, 24 de marzo de 2020
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