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“(…) con el Permiso de Trabajo con Radiaciones de referencia 22/309”.  
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“En los Partes diarios de PR de la 34ª recarga no se proporciona información sobre los casos de 
contaminación personal superiores a nivel de registro, ni sobre el número de contaminaciones personales 
en el primer nivel de pórticos.”  
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“(…) LR-22/066 “Estudio radiológico de la 34ª recarga de combustible” de fecha 11.05.2022”.  
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“Durante los trabajos relacionados con la ejecución de la MDR-03959/ mejora del sistema AMS para 
independizar la operación de los dedos del sistema de medida neumobolas, se produjo un retraso, debido 
a que dos protecciones se cayeron, (…)”. 
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“En el momento de la visita estaban en ejecución algunos de los trabajos que desarrollan el estudio Alara 
EA-T-22/04: “Mejora del sistema AMS para independizar la operación de los dedos del sistema de medida 
neumobolas”. Se entregaron a la Inspección dos PTRs específicos abiertos, de los cuales ninguno incluía 
estudio de optimización: 

 Nº 221118, para ejecución de la MDR-03959/ mejora del sistema AMS para independizar la 
operación de los dedos del sistema de medida neumobolas, de fecha de inicio 15.05.2022 y 
finalizada por el ejecutor con fecha18.5.2022 

 Nº 221185, para ejecución de la MDR-03959/ mejora del sistema AMS y Puente de cables en 
reposo, de fecha de inicio 18.05.2022.”  
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“Se entregó el PTR-221452, para revisión general de la bomba principal YD30, con fecha de inicio 
15.05.2022, cuyas protecciones adicionales incluían buzo de papel, cubrecalzado, guantes de goma y filtros 
de partículas. Un único trabajador vestía el buzo de papel sobre el vestuario básico, y ninguno de los 
trabajadores portaba máscara con filtro de partículas.”  
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“Se señalaron varios aspectos a mejorar de la zona de cambio del cubículo ZA0408, respecto a la falta de 
claridad en la delimitación y en la señalización de la zona y a la forma de recogida del vestuario y las 
protecciones utilizadas en la zona de cambio. Las bolsas que contenían el vestuario y equipos de protección 
nuevo y usado no eran fácilmente distinguibles, y por la propia disposición de la planta, la señalización se 
encontraba alejada de la zona de paso.” 
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“Se ha realizado la auditoría al Manual de protección radiológica y procedimientos que los desarrollan, 
Informe TA-TR-21/089, con fecha de cierre el 27.07.2021.” 
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